
Ф едеральн ая служ ба по н адзору в сф ере защ и ты  прав потребителей  и благополучия человека  
Ф едеральное бю дж етное уч р еж ден и е здравоохранения «Ц ен тр  гигиены  и эп идем иологии  в К раснодарском  крае»  

У сть-Л абинский  ф илиал  Ф Б У З «Ц ентр гигиены  и эпидем иологии  в К р аснодарском  крае»
А К К Р Е Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц Е Н Т Р

Ю ридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/ 1/61/1 № R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
М есто проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ ТАНИЙ
№ 55.2.В.Д.2 от «26» декабря 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из арт. скважины
Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское». Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 25.12.2018 г. 09-20 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 25.12.2018 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Директором МУМП ЖКХ «Газырское» Повстяным Ю.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы • Арт. скважина, п. Газырь, ул. Ново-Северная 
(образца):
Код. пробы (образца): 55.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

на объем лабораторных испытаний и их оценку:
ЩмПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений 
№2. утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74). 
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за  составление данного протокола:__________ <Ц1щ_________________ Комыш анова Н.Ю

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИИ
Код образца(пробы): 55.2.В.Д-2

Дата начала испытаний:25.12.2018 г. 
Дата скончания испытаний: 26.12.2018г.

Бактериологическая лаборатория
! .\°
1 п/п
ш

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

Г 1 Общее микробное число в 1 мл 11 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
- Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

J Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИС заведующего бактериологической лаборатории
Ш аковнч Г.И. /

Подпись

PyK :i:z>—r - i  :-ПЦ Усть-Лабинского филиала 
~  п ен ен ы  и эпидемиологии  

в Кра; - :  ~ =г л е >м крае»

Час-

ш Л документ^
M . f l A  2 3 2 8 ° 3 0 0 1

[.А.

•)

■среиечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускаетсК^д^ро^звб,
распространяется' я

шжола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол 
>разцы , подвергнутые испытаниям . 
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Ф едеральн ая служ ба по надзору в сф ере защ и ты  прав потребителей  и благополучия человека  
Ф едеральное бю дж етное уч р еж ден и е здравоохранения «Ц ентр гигиены  и эп идем иологии  в К раснодарском  крае»  

У сть-Л абннский  ф илиал Ф Б У З «Ц ентр гигиены  и эпидем иологии  в К раснодарском  крае»  
А К К Р Е Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТА Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц Е Н Т Р

Аттестат аккредитации 
№ R A .R U .514335 от 09 .09 .2015 г.

Ю ридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
М есто проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ ТАНИЙ

Наименование пробы (образца):
Заказчик и его юридический адрес:
Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

№ 2398.2.В.Д.2 от «27» ноября 2018 г.
Вода питьевая
МУМГ1 ЖКХ «Газырское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
26.11.2018 г. 09-00 ч.
26.11.2018 г. 11-00 ч.
Директором МУМП ЖКХ «Газырское» Повстяным Ю.А.
Согласно программы ПК (договор)

МУМП ЖКХ «Газырское», пос. Октябрьский, ул. Шоссейная, 6/2

2398.2.В.Д.2 
Г.ОСТ 31942-2012 

та объем лабораторных испытаний и их оценку:
Сат1иН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений 
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74). 
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Л ицо ответственное за  составление данного протокола: Комышанова Н.Ю .

Код образца(пробы): 2398.2.В.Д.2
Дата начала испытаний: 26.11.2018 г. 
Дата окончания испытаний: 27.11.2018г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 10 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
Общие коли-формные бактерии 
КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Ш акович Г.И.

........... ..... .........  ............ .......... та О ГЮ V-----------

Подпись -s

------ (Ъ М ?

Руководитель-ИЛЦ Усть-Лабинекого филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае» Ватутин Н .А . 

(Ф.И.О.)

! Шзо/
-1 5  * г 0*-

М .П .

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям . 
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Ф едерал ьн ая  служ ба по н адзору в сф ере защ иты  прав потребителей  и благополучия человека  
Ф едеральное бю дж етное учр еж ден и е здравоохранения «Ц ентр гигиены  и эпидем иологии  в К раснодарском  крае»  

У сть-Л абинский  ф илиал  Ф Б У З «Ц ентр гигиены  и эпидем иологии  в К раснодарском  крае»  
А К К Р Е Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТА Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц Е Н Т Р

Ю ридический адрес: 350000 , г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
М есто проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
NsRA.RU.514335 от 09 .09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ ТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 2223.2.В.Д.2 от «22» октября 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: 
Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
~ 'та и время доставки пробы
наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Садовая 1 б 
МУМП ЖКХ «Газырское»
Выселковский район, п. Газырь 
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Кирова 8/4 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора 
Директор Повстяный Ю.А.
13.10.2018 г. 08-35 ч
18.10.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
воды централизованных систем 

требования кГигиенические

вода. Гигиенические требования к качеству 
питьевого водоснабжения. Контроль качества, 
обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного 
йрача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.06.2010 №74).

Код образца(пробы): 2223.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

\га Определяемые Результаты Величина Единицы НД на методы
показатели допустимого

уровня
измерения исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 10 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл М У К 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 18.10.2018 г.
Дата окончания исследований: 20.10.2018г. г П  •
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Ш акович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии , 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не
расп

ггокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
подвергнутые испытаниям .
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Ф едерал ьн ая  служ ба по надзору в сф ере защ иты  прав потребителей  и благополучия человека  
Ф едеральное бю дж етное уч р еж ден и е здравоохранения «Ц ен тр  гигиены  и эп идем иологии  в К раснодарском  крае»  

У сть-Л абинский  ф илиал  Ф Б У З «Ц ен тр  гигиены  и эпидем иологии  в К р аснодарском  крае»  
А К К Р Е Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТА Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц Е Н Т Р

Ю ридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. РашпилевскаяЛ'оголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
М есто проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№ R A .R U .514335 от 09 .09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ ТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 1827.2.В.Д.2 от «29» августа 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: 
Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Н аим енование пробы:
М есто отбора:
Вид упаковки 
Количество:
Н Д на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дята и время отбора пробы
J- ^ л  и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Садовая 1 б 
МУМП ЖКХ «Газырское»
Выселковский район, п. Газырь 
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Мира 6 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л')

ТО СТ 31942-2012 
Согласно договора 
Директор Повстяный Ю.А.
27.08.2018 г. 08-00 ч
27.08.2018 г. 09-45 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
воды централизованных систем 
Гигиенические требования к

вода. Гигиенические требования к качеству 
питьевого водоснабжения. Контроль качества, 
обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.06.2010 №74).

Код образца(пробы); 1827.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

п/п
Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 8 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 27.08.2018 г. 
Дата окончания исследований: 29.08.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись "")

Ш акович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае» a iU iA

----
/■ ? ч
I f  ° Д  Для

Частичная перепечатка протокола без разреш ения И Л Ц Ц  р о ^ к а е т е ; .______ г .
X {Я\ООх;•едениЦ протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол

рцы , подвергнутые испытаниям .
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Ф едеральная служ ба по надзору в-ефере защ иты  прав потребителей и благополучия человека  
Ф едеральное бю дж етное учр еж ден и е здравоохранения «Ц ентр гигиены  и эпидем иологии  в К раснодарском  крае» 

У сть-Л абинекни ф илиал Ф Б У З «Ц ен тр  гигиены  и эпидем иологии  в К раснодарском  крае»  
А К К Р Е Д И Т О В А Н Н Ы М  И С П Ы ТА ТЕ Л ЬН Ы Й  Л А БО РА ТО РН Ы Й  Ц ЕН Т Р

%

Ю ридический  адрес: 330000 , г. К раснодар, ул. Раш пилсвская/Гоголя 
56/1/61/1
Ф актический  адрес: 352330, К раснодарский  край, г. У сть-Л абинск, у.ч 
О стровского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34 •
М есто проведения испы таний ст. В ы селки, ул. С еверн ая. 5 тел.: 
(886157)73-7-56: тел./факс (886157)74-7-70

А ттестат аккредитации  
№ R A .R U .514335 от 09 .09 .2015 г.

Заказчик и его юридический адрес: 
Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Н аим енование пробы:
М есто отбора:
Вид упаковки  
Количество:
Н Д  на отбор проб 
О снование  
Кем отобрана проба 
Д ата и время отбора пробы  

та и время доставки пробы  
Наименование НД, на 
соответствие которого проводятся  
испы тания

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 1587.2 .В.Д.2 от «23» то л я  2018 г.
МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Садовая 1 б 
МУМП ЖКХ «Газырское»
Выселковский район, п. Газырь 
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Советская 5 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора 
Директор Повстяный Ю.А.
20.07.2018 п_ 08-10 ч.
20.07.2018 г. 09-30 ч.
Caul lul l 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного 

, врача РФ от 07.04.2009 № 20, Изменений № 2. утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 № 10, с изм„ внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 .06 .2010 №74).

Код образца(пробы): 1587.2.В.Д.2

п7п

Б а к г ер 11 о л о г и ч е с ка я лабо р а гор и я
Определяемые
показатели

Общее микробное число в 1 мл

Результаты

7 КОЕ/мл

Величина
допустимого
уровня
Не более 50

единицы
измерения

КОЕ/мл

НД на методы 
исследования

МУК 4.2.1018-01
Общие коли-формные бактерии
КОЕ в 100 м л ______________________
Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено 

Не обнаружено

Не допускаются КОЕ/мл

Не допускаются мл

Дата начала исследований 20.07.2018 г. 
Дата окончания исследований: 22.07.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории 

Шакович Г.И.

Руководитель И Л  I У еть-Лайинского ф илиала 
Ф БУ З «I |снтр [ игисны и эпидем иологии

в Краснодарском крае» / /  о * '/'-----------Н А

п .  Y » . h . o  ■
| | i |

Подпись

П о д п и сь )

Частичная перепечатка протокола без разрешен^' ^£\опускаетея
''

МУК 4.2.101 8-0 

МУК 4.2.1018-0

I л iVl'n 1 ■
Ад°*У*ёнЫов ) ° i i i  ,

23280300U/* bJsll 7п ^и ж щ ен и е протокола разрешается только в форме полного фотографического факс им и
',1 ж n p f r e йэдга образцы . подвергнутые испытаниям . 

* 8 1 ^ ^ # е т р а н м й а  1 1



Ф едеральн ая  служ ба по надзору в Сфере заш иты  прав потребителей  и благополучия человека  
Ф едеральное бю дж етное учр еж ден и е здравоохранения «Ц ентр гигиены  и эп идем иологии  в К раснодарском  крае»  

У сть-Л абинский  ф илиал  Ф Б У З «Ц ен тр  гигиены  и эпидем иологии  в К раснодарском  крае»  
А К К Р Е Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТА Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц Е Н Т Р

%

Ю ридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
М есто проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№ R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ ТАНИИ (питьевой воды) 
№ 1293.2.В.Д.2 от «21» июня 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: 
Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб 
Основание 
Кем отобрана проба 
Дата и время отбора пробы  

га и время доставки пробы  
Наименование НД, на 
соответствие которого проводятся 
испытания

КОД:

МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Садовая 1 б 
МУМП ЖКХ «Газырское»
Выселковский район, п. Газырь 
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Гагарина 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора 
Директор Ловстяный Ю.А.
19.06.2018 г. 09-45 ч.
19.06.2018 г. 11-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
воды централизованных систем 
Гигиенические требования к обеспечению 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1293.2.В.Д.2

вода. Гигиенические требования к качеству 
питьевого водоснабжения. Контроль качества.

безопасности систем горячего

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИИ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 1293.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

Определяемые Результаты Величина Единицы НД на методы
"п7п показатели допустимого измерения исследования

уровня
1 Общее микробное число в 1 мл 5 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 19.06.2018 г.
Дата окончания исследований: 21.06.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись '" С ,  J  '

Ш акович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае» В атути н  Н .А .

М .П .
(Ф .И .О .) ( п М £ /

Частичная перепечатка протокола без разреш ения И ЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .

с т р а н и ц а  1 из 1



Ф едеральн ая служ ба по надзору в-сфере защ иты  прав потребителей  и благополучия человека  
Ф едеральное бю дж етное уч р еж ден и е здравоохранения «Ц ен тр  гигиены  и эп идем иологии  в К раснодарском  крае»  

У сть-Л абинский  ф илиал  Ф Б У З «Ц ентр гигиены  и эпидем иологии  в К р аснодарском  крае»  
А К К Р Е Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц Е Н Т Р

Ю ридический адрес: 350000 , г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
М есто проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№ R A .R U .514335 от 09 .09.2015 г.

Заказчик и его юридический адрес: 
Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Н аим енование пробы :
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
Н Д на отбор проб 
Основание 
Кем отобрана проба 
Дата и время отбора пробы  

\та и время доставки пробы  
Н аименование НД, на 
соответствие которого проводятся 
испытания

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ ТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 1078.2.В.Д.2 от «24» мая 2018 г.
МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Садовая 1 б 
МУМП ЖКХ «Газырское»
Выселковский район, п. Газырь 
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Горького 7/1 
Стеклянная посуда 
1 обо. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012
Согласно договора 
Директор Повстяный Ю.А.
22.05.2018 г. 08-00 ч.
22.05.2018 г. 09-00ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.06.2010 №74).

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 1078.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

' го Определяемые Результаты Величина Единицы НД на методы
Чт/п показатели допустимого

уровня
измерения исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 5 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 22.05.2018 г.
Дата окончания исследований: 24.05.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Ш акович Г.И. \ ч“ "

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского ф щ иала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разреш ена :ние протокола разреш ается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
образцы , подвергнутые испытаниям .

1а н и ц а  1 из 1



Федеральная служба по надзору в ефере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

%

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

А тт ест а т  ак к р еди тац и и  
№ R A Д и .  5 Д Д 3 3 .1 щ 0 9 .0 9 .2 0 1 5  г.

УТИ;
“Й Л 'Ц '^ сг^ -^ а б и н ск о го  ф и л и ал а  

гигиеЦ*г и 'Эпидемиологии
а»'* х mi jI а !

ЙА^атутин> 4-. ■&//

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ ТАНИИ (питьевой воды) 
№ 897.2.В.Д.2 от «28» апреля 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: 
Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Н аим енование пробы :
М есто отбора:
Вид упаковки 
’ ’тличество:

^*Д на отбор проб 
Основание 
Кем отобрана проба 
Дата и время отбора пробы  
Дата и время доставки пробы  
Наименование НД, на 
соответствие которого проводятся 
испытания

МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Садовая 1 б 
МУМП ЖКХ «Газырское»
Выселковский район, п. Газырь 
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Садовая 1 Б 
Стеклянная посуда 
~1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора 
Директор Повстяный Ю.А.
26.04.2018 г. 08-30 ч.
26.04.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
воды централизованных систем 

требования кГигиенические

КОД:

вода. Гигиенические требования к качеству 
питьевого водоснабжения. Контроль качества, 
обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
897.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИИ

Код образца(пробы): 897.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 9КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 26.04.2018 г.
Дата окончания исследований: 28.04.2018г. ^ ^
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись ^

Ш акович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разреш ения И ЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .

с т р а н и ц а  1 и з 1



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34 
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

%

....-УТВЕРЖДАЕТ 
Зам . руковод ггсля ИЛЦ’У» 
ФБУЗ «Цеьп { гигиены и й 
в К раснодаром  крае»

гЛабинского филиала 
цемиологии

Заказчик и его юридический адрес: 
Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 

юличество: 
гНД на отбор проб 
Основание 
Кем отобрана проба 
Дата и время отбора пробы  
Дата и время доставки пробы  
Наименование НД, на 
соответствие которого проводятся 
испытания

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ (питьевой воды) 
№ 587.2.В.Д.2 от «29» марта 2018 г.

МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Садовая 1 б 
МУМП ЖКХ «Газырское»
Выселковский район, п. Газырь 
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Горького 14/1 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012
Согласно договора 
Директор Повстяный Ю.А.
27.03.2018 г. 09-35 ч.
27.03.2018 г. 10-00 ч. .
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
воды централизованных систем 

требования кГигиенические

вода. Гигиенические требования к качеству 
питьевого водоснабжения. Контроль качества, 
обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.06.2010 №74).

Код образца(пробы): 587.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№ Определяемые Результаты Величина Единицы НД на методы
п/п показатели допустимого измерения исследования

уровня
1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 27.03.2018 г.
Дата окончания исследований: 29.03.2018г. ^
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Ш акович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ  не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .

с т р а н и ц а  1 и з 1



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
А К К Р Е Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Й  Ц Е Н Т Р

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам . руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Цешр1 гигиены и эпидемиологии 
в К раснодаром  крае»

Н.А.Ватутин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды) 
№ 310.2.В.Д.2 от «26» Февраля 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: 
Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Н аим ен ован и е пробы :
М есто отбора:
Вид упаковки 
Количество:

на отбор проб 
Основание 
Кем отобрана проба 
Дата и время отбора пробы  
Дата и время доставки пробы  
Н аименование Н Д, на 
соответствие которого проводятся  
испытания

КОД:

МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Садовая 1 б 
МУМП ЖКХ «Газырское»
Выселковский район, п. Газырь 
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Горького отделение № 1 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора 
Директор Повстяный Ю.А.
21.02.2018 г. 09-40ч.
21.02.2018 г. 10-15 4.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
воды централизованных систем 
Гигиенические требования к

вода. Гигиенические требования к качеству 
питьевого водоснабжения. Контроль качества, 
обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
310.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИИ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 310.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№ Определяемые Результаты Величина Единицы НД на методы
п/п показатели допустимого измерения исследования

уровня
1 Общее микробное число в 1 мл 4 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 21.02.2018 г. i
Дата окончания исследований: 23.02.2018г. ----.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

. . -у .............

Ш акович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разреш ения И ЛЦ  не допускается. Воспроизведение протокола разреш ается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .

с т р а н и ц а  1 и з  1



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреиедение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

%

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам . руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

«I I Га Г'  Н.А.Ватутин
1м. п. *03001 /*  I'.k’h 

V ’ ' i - V  :Й

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды) 
№ 61.2.В.Д.2 от «22» января 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: 
Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Н аим енование пробы :
М есто отбора:
Бид упаковки  

шчество:
Ь Д  на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Н аименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Садовая 1 б 
МУМП ЖКХ «Газырское»
Выселковский район, п. Советский 
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Новая 
Стеклянная посуда 
1 о б а  (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора 
Директор Повстяный Ю.А.
19.01.2018 г. 09-15 ч.
19.01.2018 г. 09-45ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
воды централизованных систем 

требованияГигиенические к

вода. Гигиенические требования к качеству 
питьевого водоснабжения. Контроль качества, 
обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.06.2010 №74).

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 61.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01'

Дата начала исследований: 19.01.2018 г. 
Дата окончания исследований: 21.01.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разреш ения ИЛЦ  не допускается. Воспроизведение протокола разреш ается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .

с т р а н и ц а  1 и з  1



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, 
Лабинск, ул. Островского, 115 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая из артезианской скважины 
Заказчик и его юридический адрес:
МУМП Ж КХ "Газырское" Краснодарский край, Выселковский район, п.Газыръ, ул.Мира, 5 "А" 
Дата и время отбора пробы (образца): 25.12.2018 09 ч. 20 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 25.12.2018 16 ч. 00 мин.
Кем отобрана проба: Директор Повстянный Ю.А.
Цель отбора: Договор /  Программа ПК
Ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУМП Ж КХ "Газырское" Краснодарский край, Выселковский район, п.Газыръ, ул.Мира, 5 "А" 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Артезианская скважина МУМП Ж К Х "Газырское "
Краснодарский край, Выселковский район, п.Газыръ, ул.Советская 
Код пробы (образца): 19.75
НД на методику отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ”

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, 
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации: 
№ R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.

П РО Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й  
№ 19.75 от 29.12.2018

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, 
Лабинск, ул. Островского, 115 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

Наименование пробы (образца): 
Вода из артезианской скважины 
Заказчик и его юридический адрес:
МУМП Ж КХ''Газырское" Краснодарский край, Выселковский район, п.Газыръ, ул. Мира, 5 "А" 
Дата и время отбора пробы (образца): 25.12.2018 08 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 25.12.2018 16 ч. 00 мин.
Кем отобрана проба: Директор Повстянный Ю.А.
Цель отбора: Договор /  Программа ПК
Ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались 
пробы (образцы):
МУМП Ж КХ "Газырское'' Краснодарский край, Выселковский район, п.Газыръ, ул.Мира, 5 "А” 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Артезианская скважина МУМП Ж К Х ".Газырское "
Краснодарский край, Выселковский район, п. Советский 
Код пробы (образца): 19.72
НД на методику отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за с ; данного протокола:

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, 
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ 
№ 19.72 от 29.12.2018

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, 
Лабинск, ул. Островского, 115 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая из артезианской скважины 
Заказчик и его юридический адрес:
МУМП Ж КХ "Газырское" Краснодарский край, Выселковский район, п.Газыръ, ул.Мира, 5 "А" 
Дата и время отбора пробы (образца): 25.12.2018 08 ч. 45 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 25.12.2018 16 ч. 00 мин.
Кем отобрана проба: Директор Повстянный Ю.А.
Цель отбора: Договор /  Программа ПК
Ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУМП Ж КХ "Газырское" Краснодарский край, Выселковский район, п.Газыръ, ул.Мира, 5 "А" 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Артезианская скважина МУМП Ж КХ "Газырское"
Краснодарский край, Выселковский район, п.Газыръ, отделение №1 
Код пробы (образца): 19.74
НД на методику отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ”

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное з< данного протокола:

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, 
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

П РО Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й  
№ 19.74 от 29.12.2018

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, 
Лабинск, ул. Островского, 115 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

Наименование пробы (образца):
Вода из артезианской скважины 
Заказчик и его юридический адрес:
МУМП Ж КХ "Газырское" Краснодарский край, Выселковский район, п.Газыръ, ул.Мира, 5 "А" 
Дата и время отбора пробы (образца): 25.12.2018 08 ч. 26 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 25.12.2018 16 ч. 00 мин.
Кем отобрана проба: Директор Повстянный Ю.А.
Цель отбора: Договор /  Программа ПК
Ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались 
пробы (образцы):
МУМП Ж КХ "Газырское" Краснодарский край, Выселковский район, п.Газыръ, ул.Мира, 5 "А” 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Артезианская скважина МУМП Ж К Х "Газырское"
Краснодарский край, Выселковский район, п. Октябрский 
Код пробы (образца): 19.73
НД на методику отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб”
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ”

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, 
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации: 
№ R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.

П РО Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О РН Ы Х  И С П Ы Т А Н И И  
№ 19.73 от 29.12.2018

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева
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