
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 №RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№  175.2.В.Д.2 от «28» января 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: М УМ П Ж КХ «Газырское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 25.01.2019 г. 08-40 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 25.01.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба Директором М УМ П ЖКХ «Газырское» Повстяным Ю.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): М УМ П Ж КХ «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы -п. Газырь, ул. Северная, 16
(образца):
Код. пробы (образца): 175.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
Н, а объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений 
№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 № 10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74). 
Дополнительные сведения: В одопроводны й кран

Л и ц о  о тветственн ое за  со став л ен и е  д ан н о го  протокола:___________ (i/fl+y_________________ К ом ы ш ан ова Н .Ю

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИИ
Код образца(пробы): 175.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 25.01.2019 г. 
Дата окончания испытаний: 26.01,2019г.

Бактериологическая лаборатория
№ Определяемые

показатели
Результаты Величина

допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл М УК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл М УК 4.2.1018-01

Ф ИО заведующего бактериологической лаборатории 
Ш ако ви ч  Г.И.

Подпись.-,

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

лсМИОЛол*>ч

Частичная перепечатка протокола б ез  разреш ения И Л Ц  не допуска<

распространяете

M j f  *\и'£УМе*тс 
ф Л  2328030с

(Подпись)

з протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
jfbKoJia образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека * ■
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинекий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ю ридический  адрес: 350000, г. К раснодар, ул. Раш пилевская/Гоголя А ттестат аккредитации
56/1/61/1 ' № R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.
Ф актический  адрес: 352330, К раснодарский край, г. У сть-Л абинск, ул.
О стровского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
М есто проведения испы таний ст. В ы селки , ул. С еверная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./ф акс (886157)74-7-70

П Р О Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й
№  394.2.В .Д .2 от «26» ф евраля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: М У М П  Ж КХ  «Газы рское», В ы селковский район, п. Газырь, ул. М ира, 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 25 .02.2019 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): ' 25 .02.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба Д иректором  М УМ П Ж КХ «Газы рское» П овстяны м Ю .А.
Цель отбора: С огласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у  которого отбирались пробы (образцы): М У М П  Ж КХ  «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы • п. Газы рь, ул. Садовая, 76
(образца):
Код. пробы (образца): 3'94.2.В.Д.2
" Ч, на методику отбора: . ГО С Т 31942-2012

4-^4 на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений 
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74). 
Дополнительные сведения: В одопроводны й кран

%

Л ицо ответственн ое за  со ставл ен и е  д ан н ого  протокола:   К ом ы ш анова Н .Ю

РЕЗУЛЬТА ТЫ  И С П Ы Т А Н И И
Код образца(пробы): 394.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 25.02.2019 г. 
Дата окончания испытаний: 26.02.2019г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 5 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

ПодшЩьЧ

Руководитель И ЛЦ  У сть-Лабинского ф и лиала 
ФБУЗ «Ц ентр гигиены и эпидем иологии  
в К раснодарском крае»

М.П.

5 0 1

г/ (Подпись)

Ч а с т и ч н а я  п е р е п е ч а т к а  п р о т о к о л а  б е з  р а з р е ш е н и я  И Л Ц  н е  д о п у с к а е т с я .  В о с п р о и з в е д е н и е  п р о т о к о л а  р а з р е ш а е т с я  т о л ь к о  в ф о р м е  п о л н о г о  ф о т о г р а ф и ч е с к о г о  ф а к с и м и л е . П р о т о к о л

р а с п р о с т р а н я е т с я  т о л ь к о  н а  о б р а з ц ы  . п о д в е р г н у т ы е  и с п ы т а н и я м  .

страница 1 из I



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ю риди ческий  адрес: 350000, г. К раснодар, ул. Раш пилевская/Гоголя А ттестат аккредитации
56/1/61/1 № R A .R U .5 14335 от 09.09.2015 г.
Ф актический  адрес: 352330, К раснодарский край, г. У сть-Л абинск, ул.
О стровского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
М есто проведения испы таний ст. В ы селки , ул. С еверн ая, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./ф акс (886157)74-7-70

П Р О Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й
№  6 2 8 .2.В.Д .2 от «26» марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из арт. скваж ины
Заказчик и его юридический адрес: М У М П  Ж КХ  «Газырское», В ы селковский район, п. Газырь, ул. М ира, 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 25 .03.2019 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 25 .03.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Д иректором  М УМ П  Ж КХ «Газы рское» П овстяны м  Ю .А.
Цель отбора: С огласно программы  ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): М УМ П  Ж КХ  «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы . Арт. скваж ина, п. Газырь, отделение №  1
(образца):
Код. пробы (образца): 628.-2.В .Д .2
Н т а методику отбора: ГО СТ 31942-2012
Нд-пй объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений 
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74). 
Дополнительные сведения:

%

Л и цо ответственн ое за  со ставл ен и е  д ан ного  протокола:_____________;  К ом ы ш ан ова Н .Ю

РЕЗУЛЬТА ТЫ  И С П Ы Т А Н И И
Код образца(пробы): 628.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 25.03.2019 г. 
Дата окончания испытаний: 26.03.2019г.

Бактериологическая лаборатория
№

/  -
Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

! Общее микробное число в 1 мл 1 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0!

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

П одпись^

Руководитель ИЛЦ У сть-Лабинского ф илиала 
Ф БУ З «Ц ентр гигиены и эпидем иологии 
в Краснодарском крае»

М .П .

Ч ас ти ч н ая  п е р е п е ч а т к а  п р о т о к о л а  б е з  р а з р е ш е н и я  И Л Ц  н е  д о п у с к а е т с я . В о с п р о и з в е д е н и е ,ф р ^ т о к Й й а  д а р ^ ф ^ ^ - Т о л ь к о  в  ф о р м е  п о л н о г о  ф о т о г р а ф и ч е с к о г о  ф а к с и м и л е . П р о т о к о л

р а с п р о с т р а н я е т с я  т о л ь к о  н а  о б р а з й и ^ щ в е } Ш ^ ^ ь ^ и с п ь 1т а н и я м  .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФКУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

, ' ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца):
Заказчик и его юридический адрес:
Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца)
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): М У М П  Ж К Х  «Газы рское»
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

№  64.ВП.В от «22» апреля 2019 г.
Вода питьевая из распределительной сети
М УМ П Ж КХ «Газырское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
19.04.2019 г. 08-10 ч.
19.04.2019 г. 10-00 ч.
Директором М УМ П ЖКХ «Газырское» Повстяным Ю.А.
Согласно программы ПК (договор)

Водопроводный кран ул. Садовая, 86, пос. Газырь

64.2.ВП.В 
ГОСТ 31942-2012 

На Объем лабораторных испытаний и их. оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  о тветственн ое за  со став л ен и е  д ан н о го  протокола: Л К ом ы ш ан ова Н .Ю .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИИ
Код образца(пробы): 64.ВП.У

Дата начала испытаний: 19.04.2019 г 
Дата окончания испытаний: 20.04.2019 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 '  ( Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3' Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

П одп и си ;

Врио руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М .П.

Д л я
Д окум ент ов

•? у ■ 
■* °  > —1
о  О  -

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору ij сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинскии филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
XaRA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

I * ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

НаЛменование пробы (образца):
Заказчик и его юридический адрес:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора:

№ 867.2.В.Д.2 от «28» мая 2019 г.
Вода питьевая
МУ МПЖКХ «Газырское» п. Газьшь ул. Мира 5 А
27.05.2019 г. 08-00ч.
27.05.2019 г. 09-30 ч.
Директор Повстяный Ю.А. 
Согласно программы ПК (договор) 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
F  а методику отбора:

п. Газырь ул. Северная 18

867.2. В.Д.2 
ГОСТ 31942-2012 

Н д п а  объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, 
утв( Установлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением 
№3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: В одопроводны й кран

Л и ц о  ответственн ое за  со став л ен и е  д ан н о го  протокола: С ахн о  Н .В .
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИИ

Код образца(пробы): 867.2.В.Д.2
Дата начала испытаний:27.05.2019 г. 
Дата окончания испытаний: 28.05.2019г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
i

*
Общие коли-формные бактерии 
КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл М УК 4.2.1018-01

, 'з Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл М УК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Ш акови ч  Г.И.

/ - л  П одп ис/
./

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроиз]
распространяется только

стр ан и ц а 1 из 1

С/  (Подпись)

гш ается только в ф орм е полного ф отографического факсимиле. Протокол  
ёргнуты е испытаниям .

f '



Федеральная служба но надзору i? сфере зашиты прян потребителей и благополучии человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Ilen'i р пи пены и тпндсмиологни в Краснодарском крае» 

Уеть-Лабинскин филиал ФВУЗ «Центр пп немы ii шнлемиолог ни в Краснодарском крае»
АККРЕД1 ГГОВЛНИЫ И 1К 111.11 4 1 I 1Ы1ЫП . IЛ ЬО 1*ЛТ О l> 111»i 11 Ц ЕН ТР

|® ичё;ский  i fp esy 3 5 0 6 0 0 , г  К расн одар , v.i. Раш пилсвская/Гогодя 
M L,

J c c :  w5 2 3 ^ 0 .1Ср|гфнодарскип край. г. Усть-Дпбннск. уд 

О стровского, 115
Телефакс: (8613'5>5-02-36 (8 8 6 1 б |)-6 -2 7 -3 4  
М |& ф |п р о в ед е 1| | я  испы таний1ф | В ы селки , ул. Северная,  5 тел.:
Г эЬ'к'$к‘П\П1 -7 С ill- п /OOt 1 С "7 \ ̂  1 Т *7 Л

Аттссгагаккредпlauim 
Н А  К! : 5 1-1V ' '  i1 г ид 1)0.2015

(8861;э>7)73-7-56;. тел./факс (886157)74-7-70
а ■ ■: Ий • & !?

h i  I и  г ig 1

i ! | {  :s! 1 ,1 • i  s
Наименование.! прббы (образца):
Заказчик и его юридический адрес:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Да^а и; время 'Доставки пробы(образца):

П Р О  Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  НСШ>1 Г А Н И И
№  1143 .2 .В.Д.2 от «28)>__ик)ня 2 0 J 9 j ,
Вода питьевая
М УМ П Ж КХ '«Газырское». Выселконский район, п. Газырь, ул. М ира, 5 А
27.06.2019 г. 08-00 ч.
27.06.2019 г. 10-30 ч.
Директором М УМ П Ж КХ «Г азы рское» П овстяны м Ю .А.
С огласно программы  ПК (договор)

Kef.r отобрана проба 
Це;;ь отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у фторого отбирались пробы (образцы): МУ Ml I Ж КХ «I азырское»
Объект. где проводился отбор пробы 
(образ! [;•.):
К о;. пробы (образца):
F  'а- методик|' отбора:
H ^ a j объем лабораторный испытаний и их оценку:
СакПиН 2.1.4.Г074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качес 
пиТьевйго водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования 
водоснабжения’» (с изменениями на 02 апреля 201 8 г).
Д oh олн и тел ь н ы е с ве д е н и я:

Л и цо ответственн ое за  со с т а в л е н ие д а н ного протокола:

Арт. скваж ина и. Газырь, ул. С оветская

I 143.2. в .д , :
I 'ОС Г 3 1942-20 12

(V волы централизованных систем 
обеспечению безопасности систем горячего

К ом ы ш анова НЛО.

РЕЗУЛ ЬТАТЫ ПСП ЫТАТТI 111
Код обраш а(иробы ): 1143.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 27.06.2019 г. 
Дата окончания испытаний: 28.06.2019 г.

Бактериологическая лаборатория
№
fTli

Определяемые 
пока:? апрели

•’езульта гы

!

’ Общеё;микробное число в 1 мл 
"ГгС Общиё'коли-формные бактерии КОГ в 

100 МЛ;
Тер м ото л е рантные колиформные 
бактерии К01£, в Юр мл

2 КО Г!'мл 
Не обнаружено

Не обнаружено

Величина 
допустимого' 
уровня 
Не более 50 
Не допускаются

! 1е ;кч'1\'с каются

Гди ницы
измерения

КОЕ мл 
КОГ/мл

НД на методы 
испытаний

МУК 4.2.1018-01
МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.Г1.

Руководитель ИЛЦ Усть^Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и Зпйде^йологпи 
Bi Краснодарской кйае» Л

Д л я
^\уппш1 Л.и. 

|И>.И.<).)
до^Мёнтов

ш  Ж  ИИ 'ШЧ 1 U '  Ч 232803001
I КЗГJf-Jj • Щл 1|(| Vc? v ' С5*
I Л а с п и ч н а я  перепечатка пр{ргокол'а рез ра з решения И 1 м ие

1 • Р ' ^ ^ ^ а п ^ Д ' С ^ Ч ш ^ ' н а  образцы . гидвер) n\ i

с  Г р а н и н а  I п з  I

>еша<.н\я го 1ько ! 
I ыI амиям

( Подпись)

ф орм е полного ф отографического факсимиле. Протокол



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 №RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1380.2.В.Д.2 от «25» июля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: М УМ П ЖКХ «Газырское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 24.07.2019 г. 08-55 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 24.07.2019 г. 10-30 ч.
Кем отобрана проба Директором М УМ П Ж КХ «Газырское» Повстяным Ю.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): М УМ П Ж КХ «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы • Ул. Первомайская, 48, п. Газырь 
(образца):
Код. пробы (образца): 1380.2.В.Д.2
НД " методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД ..л объем лабораторных испытании и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

%

Л и цо ответственн ое за  со став л ен и е  д ан н о го  протокола:____________________  К ом ы ш ан ова Н .Ю

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИЙ
Код образца(пробы): 1380.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 24.07.2019 г. 
Дата окончания испытаний: 25.07.2019 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

Общее микробное число в 1 мл 5 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
Общие коли-формные бактерии КОЕ в 
100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Подпись ___

S '

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разреш ения ИЛ]

(Подпись)

жается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
^антетс^^олькб на образцы , подвергнутые испытаниям .

стр ан и ц а 1 и з 1



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека %
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

А ттестат аккредитации  
№ R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.

Ю риди ческий  адрес: 350000, г. К расн одар, ул. Раш пилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Ф акти ческий  адрес: 352330, К расн одарски й  край, г. У сть-Л абинск, ул.
О стровского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
М есто проведения и спы таний  ст. В ы селки , ул. С еверн ая , 5 тел.:
(886157)73-7-56: тел./ф акс (886157)74-7-70

П Р О Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й

Наименование пробы (образца):
Заказчик и его юридический адрес:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора:

№  1616 .2.В.Д .2 от «20» августа 2019 г.
В ода питьевая
МУ МПЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Мира 5 А

19.08.2019 г. 09-10 ч.
19.08.2019 г. 10-00 ч.
Д иректор П овстяны й Ю .А . 
С огласно программы  П К  (договор) 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД 11а методику отбора:

В одопроводны й кран п. Октябрьский ул. Школьная 2/1

1616.2.В.Д.2 
ГО С Т 31942-2012 

НД__^ объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением 
№3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  о тветственн ое за  со став л ен и е  д ан н о го  протокола:
РЕЗУ Л ЬТА ТЫ  И С П Ы Т А Н И И

К од о б р а з ц а (п р о б ы )

С ахно Н .В .

1616 .2 .В .Д .2
Дата начала испытаний:19.08.2019 г. 
Дата окончания испытаний:20.08.2019г.

Б а к т е р и о л о г и ч е с к а я  л а б о р а т о р и я
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты В еличина
допустим ого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

Общее микробное число в 1 мл 10 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл М У К 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаю тся КОЕ/мл М У К 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаю тся КОЕ/мл М У К  4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Ш ако ви ч  Г.И.

П о д п и ^ Г 4)

Руководитель И Л Ц  Усть-Лабинского ф и лиала 
Ф БУ З «Ц ентр гигиены и эпидем иологии  
в К раснодарском крае»

« /Ш Т  
» о /  Для V  
а Л д о к и м . и ^ у

Сурпин А.В. 
(Ф.И.О.) (Подпись)

Частичная перепечатка протокола б ез  разреш ения ИЛЦ н ед о п у ск а ется . в осп р ои зв еден и е протокола разреш ается только в ф орм е полного ф отографического факсимиле. Протокол
раепространяется тешькю на образцы , подвергнуты е испытаниям .

/с т р а н и ц а  1 из 1



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 №RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1903.2.В.Д.2 от «01» октября 2019 г.

Наименование пробы (образца): В о д а  питьевая

Заказчик и его юридический адрес: М УМ П Ж КХ «Газырское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 30.09.2019 г. 08-15 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 30.09.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Директором М УМ П Ж КХ «Газырское» Повстяным Ю.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): М У М П  Ж К Х  «Газы рское»
Объект, где проводился отбор пробы . Арт. скважина №  6692, п. Газырь, ул. Советская 
(образца):
Код. пробы (образца): 190-3.2.В.Д.2
НД «а методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

%

Л и цо о тветственн ое за  со став л ен и е  д ан н ого  протокола:   К ом ы ш ан ова Н .Ю

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
Код образца(пробы): 1903.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 30.09.2019 г. 
Дата окончания испытаний: 01.10.2019 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 4 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
Общие коли-формные бактерии КОЕ в 
100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Подпись^—л

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М.П.

ъ г з о % %

Соболевская Н.В.

ентов j 
А  23280300

(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспрои^едЬниё тфотокола,разред:ается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на образцы ,. подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в-сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

%

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№  177.3 .В .П .2.3  от «17» о ктябр я  2 0 1 9  г.

Наименование пробы (образца): Почва
Заказчик и его юридический адрес: ТО Управление Роспотребнадзора г. Краснодар ул. Рашпилевская 100
Дата и время отбора пробы(образца): 14.10.2019 г. 11-20 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 14.10.2019 г. 12-00 ч.

Кем отобрана проба: Фельдшер-лаборант Емельянова Р.Н
Цель отбора: Согласно поручения ТО №  873 от 11.10.2019 г.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ «Газырское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
Объект, где производился отбор пробы (образца): Территория ЗСО I пояса скважины № 7551 пос. Советский, ул. Новая
Код пробы (образца): 177.3.В.П.2,3
НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83
НД на объем лабораторных испытаний и их- оценку:

чПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИЙ  
______________Код образца(пробы): 177.3.В.П.2,3

Бактериологическая лаборатория (паразитологический отдел)
№
п/п

Определяемые показатели Результаты
исследований

Гигиенический норматив Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Цисты патогенных кишечных 
простейших, яйца и личинки гельминтов

0 0 чистая
до 10 умерено опасная
до 100 опасная
>100 чрезвычайно опасная

экз/кг МУК 4.2.2661-10

Дата окончания исследований:15.10.2019 г.

Исследования проводил фельдшер-лаборант 
Запашняя Т.Ю.

Подпись

Бактериологическая лаборатория
Ж
п/п

Определяемые показатели Результаты
исследований

Гигиенический норматив Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Индекс БГКП 0 1-10 чистая
10-100 умерено опасная 
100-1000опасная
1000 и выше чрезвычайно опасная

кл в 1 г МР 24.12.2004 №ФЦ/4022

Индекс энтерококков 1-10 чистая 
10-100 умерено опасная 
100-1000опасная
1000 и выше чрезвычайно опасная

КЛ В 1 Г МР 24.12.2004 №ФЦ/4022

з Патогенные энтеробактерии, в т.ч. 
сальмонеллы

0 1,0 г МР 24.12.2004 №ФЦ/4022

Дата начала исследований: 14.10.2019г 
Дата окончания исследований: 17.10.2019г.

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Подпись
ПК-

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м.п.
4 Ш )  .'<*=>

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение пр^|^Жэа^ешв̂ бЙ̂ З̂ >КС) в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на образцы , под вер гнуты е йс п ытан ия м . 
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинекий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца):
Заказчик и его юридический адрес:
Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): М У М П  Ж К Х  «Газы рское»
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
Н Л на методику отбора:

№  2477.2.В.Д.2 от «13» декабря 2019 г.
Вода питьевая
М УМ П Ж КХ «Газырское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
12.12.2019 г. 09-15ч.
12.12.2019 г. 11-00 ч.
Директором М УМ П ЖКХ «Газырское» Повстяным Ю.А.
Согласно программы ПК (договор)

Водопроводный кран пос. Советский, ул. М ира, 3

2 4 7 7 .2 .В .Д .2  
ГО С Т  3 1 9 4 2 -2 0 1 2  

I. л  объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  о тветственн ое за  со став л ен и е  д ан н о го  протокола: К ом ы ш ан ова Н .Ю .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИИ
Код образца(пробы): 2477.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 12.12.2019 г. 
Дата окончания испытаний: 13.12.2019 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
Общие коли-формные бактерии КОЕ в 
100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

П0ДПИС1^_

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М.П. Ум ентое
м  л я  \  -j

|1 £ £  * \д°Ч * е » т о е ) ° т  
m * A  328°3ooi * £> /:
\ \ о  ^  ^  \

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на о б р а з а *  п о д в ер гн ^ й ’иейьгтаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, 
Усть-Лабинек, ул. Островского, 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.raail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая из артезианской скважины №  7855

Заказчик и его ю ридический адрес:
М У МП Ж КХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газыръ, ул.Мира, 5 "А"

Д ата и время отбора пробы  (образца): 12.12.2019 08 ч. 50 мин.
Д ата и время доставки пробы  (образца): 12.12.2019 11 ч. 00 мин.
Кем отобрана проба: директор Ю .АЛовстяный
Цель отбора: Договор
Ю ридическое лицо, индивидуальны й предприниматель или ф изическое лицо, у которого отбирались 
пробы (образцы):
М У МП Ж КХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газыръ, ул.Мира, 5 "А"

Объект, где производился отбор пробы (образца):
М У МП Ж КХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п. Октябрьский
артезианская скважина №  7855
Код пробы (образца): 20.35

НД на объем лабораторны х испы таний и их оценку:
СанПиН2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения’’

У словия доставки: автотранспорт, термосумка, t +6°С
Дополнительны е сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, 
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ 
№20.35 от 25.12.2019

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, 
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, 
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ 
№20.34 от 25.12.2019

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая из артезианской скважины №  7551

Заказчик и его ю ридический адрес:
М У МП Ж КХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газыръ, ул.Мира, 5 "А"

Д ата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019 08 ч. 32 мин.
Д ата и время доставки  пробы (образца): 12.12.2019 11 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: директор Ю.АМовстяный
Ц ель отбора: Договор
Ю ридическое лицо, индивидуальны й предприниматель или ф изическое лицо, у которого отбирались 
пробы (образцы):
М У МП Ж КХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газыръ, ул.Мира, 5 "А"

Объект, где производился отбор пробы (образца):
М У МП Ж КХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Советский, ул. Новая
артезианская скважина №  7551
Код пробы (образца): 20.34

Н Д  на объем лабораторны х испы таний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ”

Условия доставки: автотранспорт, термосумка, t +б°С
Дополнительны е сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
_________ Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, 
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115, литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№20.33 от 25.12.2019

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая из артезианской скважины №  7552

Заказчик и его ю ридический адрес:
М У МП Ж КХ "Газырское”, Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газыръ, ул.Мира, 5 "А"

Д ата и время отбора пробы  (образца): 12.12.2019 08 ч. 24 мин.
Д ата и время доставки пробы  (образца): 12.12.2019 11ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: директор Ю.А:Повстяный
Ц ель отбора: Договор
Ю ридическое лицо, индивидуальны й предприниматель или ф изическое лицо, у которого отбирались 
пробы (образцы):
М У МП Ж КХ "Газырское”, Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газыръ, ул.Мира, 5 "А"

Объект, где производился отбор пробы (образца):
М У МП Ж КХ "Газырское”, Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газыръ, ул. Северная,
артезианская скважина №  7552
Код пробы (образца): 20.33

Н Д  на объем лабораторны х испы таний и их оценку:
СанПиН2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения’’

У словия доставки: автотранспорт, термосумка, I +б°С
Д ополнительны е сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
________ Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, 
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, 
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34  
e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ 
№20.32 от 25.12.2019

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая из артезианской скважины №  6692

Заказчик и его ю ридический адрес:
М У МП Ж КХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газырь, ул.Мира, 5 "А"

Д ата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019 08 ч. 15 мин.
Д ата и время доставки пробы  (образца): 12.12.2019 11 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: директор Ю.А.Ловстяный
Цель отбора: Договор
Ю ридическое лицо, индивидуальны й предприниматель или ф изическое лицо, у которого отбирались 
пробы (образцы):
М У МП Ж КХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газырь, ул. Мира, 5 "А"

Объект, где производился отбор пробы (образца):
М У МП Ж КХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газырь, ул.Шевченко,
артезианская скважина №  6692
Код пробы (образца): 20.32

Н Д  на объем лабораторны х испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 '‘Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ”

У словия доставки: автотранспорт, термосумка, t +6°С
Дополнительны е сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
___________________~ ................ Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru

